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JARDIM TAQUARI

PV - 001
CT: 254,91 m
CF: 251,28 m
H: 3,63 m

PV - 002
CT: 253,07 m
CF: 250,42 m
H: 2,65 m

ø 600 mm
Dist.: 28,70 m
H Jus: 2,66 m
H Mon: 3,63 m
Incl.: 3,00%

PV - 003
CT: 250,98 m
CF: 248,55 m
H: 2,43 m

ø 600 mm
Dist.: 62,33 m
H Jus: 2,43 m
H Mon: 2,66 m
Incl.: 3,00%

PV - 004
CT: 248,94 m
CF: 246,30 m
H: 2,64 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,64 m
H Mon: 2,43 m
Incl.: 3,00%

PV - 005
CT: 246,62 m
CF: 243,56 m
H: 3,06 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,57 m
H Mon: 2,64 m
Incl.: 3,00%

PV - 006
CT: 244,22 m
CF: 241,10 m
H: 3,12 m

ø 800 mm
Dist.: 74,10 m
H Jus: 2,14 m
H Mon: 3,05 m
Incl.: 2,00%

PV - 007
CT: 241,77 m
CF: 239,61 m
H: 2,16 m

ø 800 mm
Dist.: 74,10 m
H Jus: 2,15 m
H Mon: 3,12 m
Incl.: 2,00%

PV - 008
CT: 240,06 m
CF: 238,08 m
H: 1,98 m

ø 800 mm
Dist.: 76,13 m
H Jus: 1,98 m
H Mon: 2,16 m
Incl.: 2,00%

PV - 009
CT: 238,85 m
CF: 236,52 m
H: 2,33 m

ø 800 mm
Dist.: 73,27 m
H Jus: 2,24 m
H Mon: 1,98 m
Incl.: 2,00%

PV - 010
CT: 238,27 m
CF: 235,73 m
H: 2,54 m

ø 1000 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,54 m
H Mon: 2,33 m
Incl.: 1,00%

PV - 011
CT: 237,61 m
CF: 234,72 m
H: 2,89 m

ø 1000 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,67 m
H Mon: 2,54 m

Incl.: 1,00%

PV - 012
CT: 236,65 m
CF: 233,94 m
H: 2,71 m

ø 1200 mm
Dist.: 78,24 m
H Jus: 2,71 m

H Mon: 2,90 m
Incl.: 1,00%

PV - 013
CT: 236,06 m
CF: 233,15 m
H: 2,91 m

ø 1200 mm
Dist.: 78,24 m
H Jus: 2,91 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 1,00%

PV - 014
CT: 235,49 m
CF: 232,77 m
H: 2,72 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 75,92 m
H Jus: 2,72 m
H Mon: 2,91 m
Incl.: 0,50%

PV - 015
CT: 234,96 m
CF: 232,41 m
H: 2,55 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 73,48 m
H Jus: 2,55 m
H Mon: 2,72 m
Incl.: 0,50%

PV - 016
CT: 234,51 m
CF: 232,04 m
H: 2,47 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,47 m
H Mon: 2,55 m
Incl.: 0,50%

PV - 017
CT: 234,09 m
CF: 231,66 m
H: 2,43 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 75,34 m
H Jus: 2,43 m
H Mon: 2,47 m
Incl.: 0,50%

PV - 018
CT: 233,66 m
CF: 231,29 m
H: 2,37 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 74,06 m
H Jus: 2,37 m
H Mon: 2,43 m
Incl.: 0,50%

PV - 019
CT: 233,22 m
CF: 230,83 m
H: 2,39 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 79,46 m
H Jus: 2,39 m
H Mon: 2,37 m
Incl.: 0,58%

PV - 020
CT: 232,63 m
CF: 230,42 m
H: 2,21 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 79,46 m
H Jus: 2,20 m
H Mon: 2,39 m
Incl.: 0,50%

PV - 021
CT: 233,20 m
CF: 230,06 m
H: 3,14 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,74 m
H Jus: 3,14 m
H Mon: 2,22 m
Incl.: 0,50%

PV - 022
CT: 234,00 m
CF: 229,71 m
H: 4,29 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 69,99 m
H Jus: 4,29 m
H Mon: 3,14 m
Incl.: 0,50%

PV - 023
CT: 234,26 m
CF: 229,36 m
H: 4,90 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,34 m
H Jus: 4,90 m
H Mon: 4,29 m
Incl.: 0,50%

PV - 024
CT: 234,43 m
CF: 229,03 m
H: 5,40 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 64,66 m
H Jus: 5,39 m
H Mon: 4,90 m
Incl.: 0,50%

PV - 025
CT: 234,51 m
CF: 228,68 m
H: 5,83 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,31 m
H Jus: 5,83 m
H Mon: 5,40 m
Incl.: 0,50%

PV - 026
CT: 234,36 m
CF: 228,36 m
H: 6,00 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 64,70 m
H Jus: 6,00 m
H Mon: 5,82 m
Incl.: 0,50%

PV - 027
CT: 234,24 m
CF: 228,13 m
H: 6,11 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 47,26 m
H Jus: 6,11 m

H Mon: 6,00 m
Incl.: 0,50%

PV - 028
CT: 234,50 m
CF: 227,36 m
H: 7,14 m

2 x ø 1200 mm
Dist.: 88,49 m
H Jus: 6,82 m
H Mon: 6,11 m
Incl.: 0,50%

PV - 029
CT: 234,21 m
CF: 226,64 m
H: 7,57 m

2 x ø 1500 mm
Dist.: 79,02 m
H Jus: 7,25 m
H Mon: 7,14 m
Incl.: 0,50%

PV - 030
CT: 233,40 m
CF: 226,25 m
H: 7,15 m

2 x ø 1500 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 7,15 m
H Mon: 7,58 m
Incl.: 0,50%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 68,30 m

PV - 043
CT: 248,27 m
CF: 246,42 m
H: 1,85 m

PV - 044
CT: 247,77 m
CF: 245,56 m
H: 2,21 m

ø 600 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 2,21 m
H Mon: 1,85 m
Incl.: 1,23%

ø 600 mm
Dist.: 49,93 m
H Jus: 2,04 m
H Mon: 2,21 m
Incl.: 1,23%

PV - 048
CT: 241,15 m
CF: 239,32 m
H: 1,83 m

PV - 049
CT: 240,78 m
CF: 238,91 m
H: 1,87 m

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 1,87 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,60%

PV - 050
CT: 240,44 m
CF: 238,51 m
H: 1,93 m

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 1,93 m
H Mon: 1,87 m
Incl.: 0,60%

PV - 051
CT: 239,33 m
CF: 237,53 m
H: 1,80 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,80 m
H Mon: 1,93 m
Incl.: 1,30%

PV - 052
CT: 238,41 m
CF: 236,10 m
H: 2,31 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,05 m
H Mon: 1,80 m
Incl.: 1,57%

PV - 053
CT: 238,08 m
CF: 235,33 m
H: 2,75 m

ø 800 mm
Dist.: 82,09 m
H Jus: 2,56 m
H Mon: 2,30 m
Incl.: 0,70%

PV - 054
CT: 237,89 m
CF: 235,21 m
H: 2,68 m

ø 1000 mm
Dist.: 16,62 m
H Jus: 2,68 m
H Mon: 2,76 m
Incl.: 0,70%

PV - 055
CT: 237,12 m
CF: 234,75 m
H: 2,37 m

ø 1000 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,37 m
H Mon: 2,68 m
Incl.: 0,70%

PV - 056
CT: 236,38 m
CF: 233,99 m
H: 2,39 m

ø 1000 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,16 m
H Mon: 2,37 m
Incl.: 0,70%

PV - 057
CT: 236,35 m
CF: 233,64 m
H: 2,71 m

ø 1200 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 2,70 m
H Mon: 2,38 m
Incl.: 0,50%

ø 1200 mm
Dist.: 70,52 m
H Jus: 2,77 m
H Mon: 2,70 m
Incl.: 0,50%

PV - 058
CT: 238,15 m
CF: 236,74 m
H: 1,41 m

PV - 059
CT: 238,10 m
CF: 236,36 m
H: 1,74 m

ø 600 mm
Dist.: 77,04 m
H Jus: 1,74 m
H Mon: 1,40 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 57,96 m
H Jus: 2,01 m
H Mon: 1,74 m
Incl.: 0,50%

PV - 060
CT: 235,09 m
CF: 233,37 m
H: 1,72 m

ø 600 mm
Dist.: 70,73 m
H Jus: 2,08 m
H Mon: 1,72 m
Incl.: 0,70%

PV - 061
CT: 233,91 m
CF: 232,18 m
H: 1,73 m

ø 600 mm
Dist.: 70,43 m
H Jus: 1,90 m
H Mon: 1,73 m
Incl.: 0,60%

PV - 063
CT: 235,05 m
CF: 233,34 m
H: 1,71 m

PV - 064
CT: 234,62 m
CF: 232,65 m
H: 1,97 m

ø 600 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 1,72 m
H Mon: 1,70 m
Incl.: 0,60%

PV - 065
CT: 234,26 m
CF: 232,20 m
H: 2,06 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,06 m
H Mon: 1,97 m
Incl.: 0,60%

PV - 066
CT: 234,02 m
CF: 231,54 m
H: 2,48 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,28 m
H Mon: 2,06 m
Incl.: 0,60%

ø 1000 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 2,96 m
H Mon: 2,48 m
Incl.: 0,60%

PV - 109
CT: 241,47 m
CF: 239,14 m
H: 2,33 m

PV - 110
CT: 240,81 m
CF: 238,12 m
H: 2,69 m

ø 1000 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 2,69 m
H Mon: 2,34 m
Incl.: 1,50%

PV - 111
CT: 239,69 m
CF: 236,69 m
H: 3,00 m

ø 1000 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 2,59 m
H Mon: 2,69 m
Incl.: 1,50%

PV - 112
CT: 237,97 m
CF: 235,34 m
H: 2,63 m

ø 1000 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,40 m
H Mon: 3,00 m
Incl.: 1,50%

PV - 113
CT: 237,50 m
CF: 234,59 m
H: 2,91 m

ø 1200 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,91 m
H Mon: 2,63 m
Incl.: 1,00%

PV - 114
CT: 237,08 m
CF: 234,13 m
H: 2,95 m

ø 1200 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,95 m
H Mon: 2,91 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 16,63 m
H Jus: 2,96 m
H Mon: 2,95 m
Incl.: 0,70%

PV - 071
CT: 236,26 m
CF: 233,84 m
H: 2,42 m

PV - 072
CT: 235,24 m
CF: 233,21 m
H: 2,03 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,77 m
H Mon: 2,42 m
Incl.: 0,50%

PV - 073
CT: 235,24 m
CF: 232,84 m
H: 2,40 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,40 m
H Mon: 2,02 m
Incl.: 0,50%

PV - 074
CT: 234,76 m
CF: 232,27 m
H: 2,49 m

ø 800 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,29 m
H Mon: 2,40 m
Incl.: 0,50%

PV - 075
CT: 234,13 m
CF: 231,90 m
H: 2,23 m

ø 1000 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,23 m
H Mon: 2,49 m
Incl.: 0,50%

PV - 076
CT: 234,07 m
CF: 230,98 m
H: 3,09 m

ø 1000 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,54 m
H Mon: 2,23 m
Incl.: 0,50%

PV - 077
CT: 233,89 m
CF: 230,60 m
H: 3,29 m

ø 1500 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 3,28 m
H Mon: 3,09 m
Incl.: 0,50%

PV - 078
CT: 234,09 m
CF: 230,23 m
H: 3,86 m

ø 1500 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 3,86 m
H Mon: 3,28 m
Incl.: 0,50%

ø 1500 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 4,70 m
H Mon: 3,86 m
Incl.: 0,50%

PV - 081
CT: 237,77 m
CF: 236,06 m
H: 1,71 m

PV - 082
CT: 237,92 m
CF: 235,41 m
H: 2,51 m

ø 600 mm
Dist.: 32,89 m
H Jus: 2,26 m
H Mon: 1,71 m
Incl.: 1,20%

PV - 083
CT: 237,05 m
CF: 234,95 m
H: 2,10 m

ø 800 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,10 m
H Mon: 2,51 m
Incl.: 0,70%

PV - 084
CT: 236,43 m
CF: 234,23 m
H: 2,20 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,00 m
H Mon: 2,10 m
Incl.: 0,70%

PV - 085
CT: 236,05 m
CF: 233,71 m
H: 2,34 m

ø 1000 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,34 m
H Mon: 2,20 m
Incl.: 0,70%

PV - 086
CT: 235,52 m
CF: 232,81 m
H: 2,71 m

ø 1000 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,33 m
H Mon: 2,34 m
Incl.: 0,70%

PV - 087
CT: 235,09 m
CF: 232,07 m
H: 3,02 m

ø 1000 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,80 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 0,70%

PV - 088
CT: 234,75 m
CF: 231,70 m
H: 3,05 m

ø 1200 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,02 m
Incl.: 0,50%

PV - 089
CT: 234,41 m
CF: 231,36 m
H: 3,05 m

ø 1200 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,05 m
Incl.: 0,50%

ø 1200 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,05 m
Incl.: 0,50%

PV - 090
CT: 236,15 m
CF: 234,37 m
H: 1,78 m

PV - 091
CT: 236,38 m
CF: 234,07 m
H: 2,31 m

ø 600 mm
Dist.: 60,00 m
H Jus: 2,32 m
H Mon: 1,78 m
Incl.: 0,50%

PV - 092
CT: 235,26 m
CF: 233,22 m
H: 2,04 m

ø 600 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 1,78 m
H Mon: 2,32 m
Incl.: 0,80%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,68 m
H Mon: 2,03 m
Incl.: 0,50%

PV - 093
CT: 234,35 m
CF: 232,65 m
H: 1,70 m

ø 600 mm
Dist.: 79,02 m
H Jus: 1,87 m
H Mon: 1,71 m
Incl.: 0,80%

PV - 118
CT: 251,50 m
CF: 249,67 m
H: 1,83 m

PV - 101
CT: 251,24 m
CF: 248,99 m
H: 2,25 m

ø 600 mm
Dist.: 55,64 m
H Jus: 1,89 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,50%

PV - 099
CT: 252,56 m
CF: 250,32 m
H: 2,24 m

ø 600 mm
Dist.: 68,95 m
H Jus: 2,26 m
H Mon: 2,25 m

Incl.: 1,60%

PV - 106
CT: 245,59 m
CF: 243,23 m
H: 2,36 m

PV - 105
CT: 247,93 m
CF: 244,82 m
H: 3,11 m

PV - 103
CT: 249,85 m
CF: 247,32 m
H: 2,53 m

PV - 120
CT: 248,47 m
CF: 246,44 m
H: 2,03 m

PV - 121
CT: 248,20 m
CF: 246,10 m
H: 2,10 m

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 2,10 m

H Mon: 2,03 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 67,40 m
H Jus: 2,16 m
H Mon: 2,10 m
Incl.: 0,50%

PV - 123
CT: 235,58 m
CF: 232,18 m
H: 3,40 m

ø 1500 mm
Dist.: 67,25 m

PV - 108
CT: 243,11 m
CF: 240,07 m
H: 3,04 m

ø 800 mm
Dist.: 47,60 m
H Jus: 2,07 m
H Mon: 2,36 m
Incl.: 2,00%

ø 1000 mm
Dist.: 62,65 m
H Jus: 2,34 m
H Mon: 3,03 m
Incl.: 1,50%

PV - 178
CT: 248,60 m
CF: 245,75 m
H: 2,85 m

PV - 179
CT: 245,31 m
CF: 242,23 m
H: 3,08 m

ø 600 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 1,79 m
H Mon: 2,85 m
Incl.: 3,00%

PV - 180
CT: 241,76 m
CF: 239,88 m
H: 1,88 m

ø 600 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 1,74 m
H Mon: 3,07 m
Incl.: 3,00%

PV - 181
CT: 242,88 m
CF: 238,75 m
H: 4,13 m

ø 600 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 3,88 m
H Mon: 1,89 m
Incl.: 1,15%

ø 800 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 4,21 m
H Mon: 4,13 m
Incl.: 1,15%

ø 600 mm
Dist.: 61,70 m
H Jus: 2,13 m
H Mon: 2,25 m
Incl.: 1,60%

ø 800 mm
Dist.: 62,08 m
H Jus: 2,23 m
H Mon: 2,53 m
Incl.: 2,00%

ø 800 mm
Dist.: 64,77 m
H Jus: 2,07 m
H Mon: 3,11 m
Incl.: 2,01%

PV - 046
CT: 239,05 m
CF: 237,22 m
H: 1,83 m

ø 600 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 2,00 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,50%

PV - 079
CT: 239,56 m
CF: 237,74 m
H: 1,82 m

PV - 080
CT: 238,48 m
CF: 236,84 m
H: 1,64 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,64 m
H Mon: 1,82 m
Incl.: 1,20%

ø 600 mm
Dist.: 65,71 m
H Jus: 1,71 m
H Mon: 1,64 m
Incl.: 1,20%

PV - 134
CT: 237,57 m
CF: 235,71 m
H: 1,86 m

PV - 135
CT: 236,98 m
CF: 234,95 m
H: 2,03 m

ø 600 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 2,03 m
H Mon: 1,86 m
Incl.: 1,00%

PV - 136
CT: 236,15 m
CF: 233,95 m
H: 2,20 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,95 m
H Mon: 2,03 m
Incl.: 1,00%

ø 800 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 2,04 m
H Mon: 2,20 m
Incl.: 0,50%

PV - 199
CT: 235,62 m
CF: 232,91 m
H: 2,71 m

PV - 200
CT: 234,41 m
CF: 232,53 m
H: 1,88 m

ø 600 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 1,88 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 0,50%

PV - 201
CT: 234,04 m
CF: 231,91 m
H: 2,13 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,89 m
H Mon: 1,88 m
Incl.: 0,50%

PV - 202
CT: 233,70 m
CF: 231,54 m
H: 2,16 m

ø 800 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,16 m
H Mon: 2,14 m
Incl.: 0,50%

PV - 203
CT: 233,35 m
CF: 231,17 m
H: 2,18 m

ø 800 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,19 m
H Mon: 2,16 m
Incl.: 0,50%

PV - 204
CT: 233,01 m
CF: 230,79 m
H: 2,22 m

ø 800 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,21 m
H Mon: 2,19 m
Incl.: 0,50%

PV - 205
CT: 232,71 m
CF: 230,42 m
H: 2,29 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,29 m
H Mon: 2,21 m
Incl.: 0,50%

PV - 206
CT: 233,04 m
CF: 229,84 m
H: 3,20 m

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,99 m
H Mon: 2,29 m
Incl.: 0,50%

ø 1000 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 3,97 m
H Mon: 3,19 m
Incl.: 0,50%

PV - 207
CT: 234,51 m
CF: 232,61 m
H: 1,90 m

ø 600 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 1,89 m
H Mon: 1,90 m
Incl.: 1,50%

PV - 068
CT: 234,39 m
CF: 232,73 m
H: 1,66 m

PV - 069
CT: 234,63 m
CF: 232,35 m
H: 2,28 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,28 m
H Mon: 1,67 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 2,50 m
H Mon: 2,28 m
Incl.: 0,50%

PV - 062
CT: 235,46 m
CF: 233,79 m
H: 1,67 m

ø 600 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 1,70 m
H Mon: 1,67 m
Incl.: 0,60%

PV - 067
CT: 235,45 m
CF: 233,71 m
H: 1,74 m

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,71 m
H Mon: 1,73 m
Incl.: 0,50%

PV - 047
CT: 237,91 m
CF: 236,19 m
H: 1,72 m

ø 600 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 1,79 m
H Mon: 1,73 m
Incl.: 0,50%

PV - 070
CT: 234,70 m
CF: 232,82 m
H: 1,88 m

ø 600 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 1,96 m
H Mon: 1,88 m
Incl.: 0,50%

PV - 045
CT: 246,99 m
CF: 244,95 m
H: 2,04 m

PV - 119
CT: 251,28 m
CF: 249,39 m
H: 1,89 m

PV - 102
CT: 250,12 m
CF: 247,75 m
H: 2,37 m

PV - 104
CT: 248,31 m
CF: 246,08 m
H: 2,23 m

PV - 107
CT: 244,35 m
CF: 242,07 m
H: 2,28 m

PV - 100
CT: 251,48 m
CF: 249,21 m
H: 2,27 m

PV - 115
CT: 236,98 m
CF: 234,02 m
H: 2,96 m

PV - 116
CT: 236,96 m
CF: 233,76 m
H: 3,20 m

ø 1200 mm
Dist.: 35,93 m
H Jus: 3,19 m
H Mon: 2,96 m
Incl.: 0,70%

PV - 117
CT: 236,70 m
CF: 233,19 m
H: 3,51 m

ø 1200 mm
Dist.: 39,62 m
H Jus: 3,21 m
H Mon: 3,19 m
Incl.: 0,70%

PV - 122
CT: 236,16 m
CF: 232,86 m
H: 3,30 m

ø 1500 mm
Dist.: 41,92 m
H Jus: 3,31 m
H Mon: 3,51 m
Incl.: 0,80%

ø 1500 mm
Dist.: 35,04 m
H Jus: 3,00 m
H Mon: 3,31 m
Incl.: 0,80%

ø 800 mm
Dist.: 47,58 m
H Jus: 1,99 m
H Mon: 2,28 m
Incl.: 2,00%

ø 600 mm
Dist.: 14,26 m
H Jus: 2,25 m
H Mon: 2,26 m

Incl.: 1,60%

ø 600 mm
Dist.: 11,86 m
H Jus: 1,91 m

H Mon: 1,89 m
Incl.: 0,50%

ø 800 mm
Dist.: 13,30 m
H Jus: 2,32 m
H Mon: 2,38 m
Incl.: 1,60%

ø 800 mm
Dist.: 12,92 m
H Jus: 2,11 m
H Mon: 2,23 m
Incl.: 2,00%

ø 600 mm
Dist.: 23,57 m
H Jus: 1,96 m
H Mon: 2,04 m
Incl.: 1,23%

PV - 094
CT: 254,23 m
CF: 252,05 m
H: 2,18 m

PV - 095
CT: 253,95 m
CF: 251,82 m
H: 2,13 m

ø 600 mm
Dist.: 44,90 m
H Jus: 2,13 m
H Mon: 2,19 m
Incl.: 0,50%

PV - 096
CT: 253,39 m
CF: 251,37 m
H: 2,02 m

ø 600 mm
Dist.: 90,36 m
H Jus: 2,02 m
H Mon: 2,13 m
Incl.: 0,50%

PV - 097
CT: 253,12 m
CF: 251,14 m
H: 1,98 m

ø 600 mm
Dist.: 45,34 m
H Jus: 1,98 m
H Mon: 2,02 m
Incl.: 0,50%

PV - 098
CT: 252,68 m
CF: 250,71 m
H: 1,97 m

ø 600 mm
Dist.: 86,99 m
H Jus: 1,97 m
H Mon: 1,98 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 24,27 m
H Jus: 2,25 m
H Mon: 1,97 m
Incl.: 1,60%

PV - 151
CT: 250,49 m
CF: 248,67 m
H: 1,82 m PV - 152

CT: 250,84 m
CF: 248,18 m
H: 2,66 m

ø 600 mm
Dist.: 32,56 m
H Jus: 2,66 m
H Mon: 1,82 m
Incl.: 1,50%

PV - 153
CT: 249,09 m
CF: 246,43 m
H: 2,66 m

ø 600 mm
Dist.: 62,00 m
H Jus: 1,84 m
H Mon: 2,66 m
Incl.: 1,50%

PV - 154
CT: 247,26 m
CF: 245,07 m
H: 2,19 m

ø 600 mm
Dist.: 73,58 m
H Jus: 1,94 m
H Mon: 2,66 m
Incl.: 1,50%
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PV - 030
CT: 233,40 m
CF: 226,25 m
H: 7,15 m

PV - 031
CT: 232,50 m
CF: 225,98 m
H: 6,52 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 68,30 m
H Jus: 6,52 m
H Mon: 7,15 m
Incl.: 0,40%

PV - 032
CT: 231,82 m
CF: 225,71 m
H: 6,11 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,45 m
H Jus: 6,11 m

H Mon: 6,52 m
Incl.: 0,40%

PV - 033
CT: 231,24 m
CF: 225,44 m
H: 5,80 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,55 m
H Jus: 5,80 m
H Mon: 6,11 m
Incl.: 0,40%

PV - 034
CT: 230,56 m
CF: 225,17 m
H: 5,39 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,45 m
H Jus: 5,39 m
H Mon: 5,80 m
Incl.: 0,40%

PV - 035
CT: 229,57 m
CF: 224,90 m
H: 4,67 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,51 m
H Jus: 4,67 m
H Mon: 5,39 m
Incl.: 0,40%

PV - 036
CT: 228,66 m
CF: 224,23 m
H: 4,43 m

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,49 m
H Jus: 4,03 m
H Mon: 4,67 m
Incl.: 0,40%

PV - 037
CT: 227,69 m
CF: 223,62 m
H: 4,07 m

4 x ø 1500 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 3,67 m
H Mon: 4,43 m
Incl.: 0,30%

PV - 038
CT: 226,14 m
CF: 223,26 m
H: 2,88 m

4 x ø 1500 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 2,73 m
H Mon: 4,07 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 52,27 m
H Jus: 2,60 m
H Mon: 2,88 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 46,85 m
H Jus: 2,06 m
H Mon: 2,60 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 59,98 m
H Jus: 0,43 m
H Mon: 1,45 m
Incl.: 0,30%

PV - 210
CT: 231,40 m
CF: 228,51 m
H: 2,89 m

ø 800 mm
Dist.: 82,75 m
H Jus: 3,72 m
H Mon: 2,89 m
Incl.: 0,50%

PV - 220
CT: 230,19 m
CF: 226,72 m
H: 3,47 m

ø 1200 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 4,25 m
H Mon: 3,48 m
Incl.: 0,50%

PV - 231
CT: 228,65 m
CF: 225,34 m
H: 3,31 m

ø 1000 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 3,73 m
H Mon: 3,30 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,66 m
H Mon: 2,76 m
Incl.: 0,20%

PV - 257
CT: 231,10 m
CF: 228,61 m
H: 2,49 m

ø 600 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 2,78 m
H Mon: 2,49 m
Incl.: 1,00%

PV - 260
CT: 229,19 m
CF: 226,75 m
H: 2,44 m

ø 600 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 2,74 m
H Mon: 2,44 m

Incl.: 1,00%

PV - 267
CT: 226,54 m
CF: 224,04 m
H: 2,50 m

ø 1000 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,49 m
H Mon: 2,50 m
Incl.: 0,50%

PV - 042
CT: 225,00 m
CF: 222,65 m
H: 2,35 m

PV - 041
CT: 225,18 m
CF: 222,83 m
H: 2,35 m

PV - 039
CT: 225,71 m
CF: 223,11 m
H: 2,60 m

PV - 040
CT: 225,32 m
CF: 222,97 m
H: 2,35 m

4 x ø 1500 mm
Dist.: 46,85 m
H Jus: 1,45 m
H Mon: 2,06 m
Incl.: 0,30%

ø 800 mm
Dist.: 82,65 m
H Jus: 2,44 m
H Mon: 2,46 m
Incl.: 0,50%

CT: 233,04 m
CF: 229,84 m
H: 3,20 m

ø 1000 mm
Dist.: 82,70 m
H Jus: 3,97 m
H Mon: 3,19 m
Incl.: 0,50%
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AVEL - 05

AVEL - 01 AVEL - 0
2: 558,39 m²

AVEL - 04 218,60 m²

AVEL - 0
6 278,60 m²

283,46 m²

Prop: José Wanderlei Ferreira Lima

Prop: José Wanderlei Ferreira Lima

Prop: José Wanderlei Ferreira Lima

Lote 04 D, do Loteamento Fazenda DiamantinaLote 04 D, do Loteamento Fazenda Diamantina

Prop: Querubina  Pereira  Querido

Horario   Agostinho   Carreira
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RT: Marcelo Mendes Borges
Eng. Civil - CREA: 200.944 - D TO

&

ø 600 mm
Dist.: 28,70 m
H Jus: 2,66 m
H Mon: 3,63 m
Incl.: 3,00%

ø 600 mm
Dist.: 62,33 m
H Jus: 2,43 m
H Mon: 2,65 m
Incl.: 3,00% ø 600 mm

Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,64 m
H Mon: 2,43 m
Incl.: 3,00%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,57 m
H Mon: 2,64 m
Incl.: 3,00%

ø 800 mm
Dist.: 74,10 m
H Jus: 2,15 m
H Mon: 3,12 m
Incl.: 2,00%

ø 800 mm
Dist.: 76,13 m
H Jus: 1,98 m
H Mon: 2,16 m
Incl.: 2,00% ø 800 mm

Dist.: 73,27 m
H Jus: 2,24 m
H Mon: 1,98 m
Incl.: 2,00%

ø 1000 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,54 m
H Mon: 2,33 m
Incl.: 1,00%

ø 1000 mm
Dist.: 78,85 m
H Jus: 2,67 m
H Mon: 2,54 m
Incl.: 1,00%

ø 1200 mm
Dist.: 78,24 m
H Jus: 2,71 m
H Mon: 2,89 m
Incl.: 1,00%

ø 1200 mm
Dist.: 78,24 m
H Jus: 2,91 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 1,00%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 75,91 m
H Jus: 2,72 m
H Mon: 2,91 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 73,48 m
H Jus: 2,55 m
H Mon: 2,72 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,47 m
H Mon: 2,55 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 75,34 m
H Jus: 2,43 m
H Mon: 2,47 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 74,06 m
H Jus: 2,37 m
H Mon: 2,43 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 79,46 m
H Jus: 2,39 m
H Mon: 2,37 m
Incl.: 0,58%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 79,46 m
H Jus: 2,20 m
H Mon: 2,39 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,74 m
H Jus: 3,14 m
H Mon: 2,21 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 69,99 m
H Jus: 4,29 m
H Mon: 3,14 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,34 m
H Jus: 4,90 m
H Mon: 4,29 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 64,66 m
H Jus: 5,39 m
H Mon: 4,90 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 70,31 m
H Jus: 5,83 m
H Mon: 5,40 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 64,69 m
H Jus: 6,00 m
H Mon: 5,83 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 47,26 m
H Jus: 6,11 m
H Mon: 6,00 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1200 mm
Dist.: 88,49 m
H Jus: 6,82 m
H Mon: 6,11 m
Incl.: 0,50%

2 x ø 1500 mm
Dist.: 79,02 m
H Jus: 7,25 m
H Mon: 7,14 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 2,21 m
H Mon: 1,85 m
Incl.: 1,23%

ø 600 mm
Dist.: 49,93 m
H Jus: 2,04 m
H Mon: 2,21 m
Incl.: 1,23%

ø 600 mm
Dist.: 23,57 m
H Jus: 1,96 m
H Mon: 2,04 m
Incl.: 1,23%

ø 600 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 1,70 m
H Mon: 1,67 m
Incl.: 0,60%

ø 600 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 1,72 m
H Mon: 1,71 m
Incl.: 0,60%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,06 m
H Mon: 1,97 m
Incl.: 0,60%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,28 m
H Mon: 2,06 m
Incl.: 0,60%

ø 1000 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 2,96 m
H Mon: 2,48 m
Incl.: 0,60%

ø 600 mm
Dist.: 68,95 m
H Jus: 2,26 m
H Mon: 2,24 m
Incl.: 1,60%

ø 600 mm
Dist.: 14,25 m
H Jus: 2,25 m
H Mon: 2,27 m
Incl.: 1,60%

ø 600 mm
Dist.: 61,70 m
H Jus: 2,13 m
H Mon: 2,25 m
Incl.: 1,60%

ø 800 mm
Dist.: 13,30 m
H Jus: 2,32 m
H Mon: 2,37 m
Incl.: 1,60%

ø 800 mm
Dist.: 62,08 m
H Jus: 2,23 m
H Mon: 2,53 m
Incl.: 2,00%

ø 800 mm
Dist.: 12,92 m
H Jus: 2,11 m
H Mon: 2,23 m
Incl.: 2,00%

ø 800 mm
Dist.: 64,77 m
H Jus: 2,07 m
H Mon: 3,11 m
Incl.: 2,01%

ø 800 mm
Dist.: 47,60 m
H Jus: 2,07 m
H Mon: 2,36 m
Incl.: 2,00%

ø 800 mm
Dist.: 47,58 m
H Jus: 1,99 m
H Mon: 2,28 m
Incl.: 2,00% ø 1000 mm

Dist.: 62,65 m
H Jus: 2,34 m
H Mon: 3,03 m
Incl.: 1,50%

ø 1000 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 2,69 m
H Mon: 2,33 m
Incl.: 1,50%

ø 1000 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 2,59 m
H Mon: 2,69 m
Incl.: 1,50% ø 1000 mm

Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,40 m
H Mon: 3,00 m
Incl.: 1,50%

ø 1200 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,91 m
H Mon: 2,63 m
Incl.: 1,00%

ø 1200 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,95 m
H Mon: 2,91 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 16,63 m
H Jus: 2,96 m
H Mon: 2,95 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 35,93 m
H Jus: 3,19 m
H Mon: 2,96 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 39,62 m
H Jus: 3,21 m
H Mon: 3,20 m
Incl.: 0,70%

ø 600 mm
Dist.: 44,90 m
H Jus: 2,13 m
H Mon: 2,18 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 90,36 m
H Jus: 2,02 m
H Mon: 2,13 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 45,34 m
H Jus: 1,98 m
H Mon: 2,02 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 86,99 m
H Jus: 1,97 m
H Mon: 1,98 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 24,27 m
H Jus: 2,25 m
H Mon: 1,97 m
Incl.: 1,60%

PV - 001
CT: 254,91 m
CF: 251,28 m
H: 3,63 m

PV - 002
CT: 253,07 m
CF: 250,42 m
H: 2,65 m

PV - 003
CT: 250,98 m
CF: 248,55 m
H: 2,43 m

PV - 004
CT: 248,94 m
CF: 246,30 m
H: 2,64 m

PV - 005
CT: 246,62 m
CF: 243,56 m
H: 3,06 m

PV - 006
CT: 244,22 m
CF: 241,10 m
H: 3,12 m

PV - 007
CT: 241,77 m
CF: 239,61 m
H: 2,16 m PV - 008

CT: 240,06 m
CF: 238,08 m
H: 1,98 m

PV - 009
CT: 238,85 m
CF: 236,52 m
H: 2,33 m

PV - 010
CT: 238,27 m
CF: 235,73 m
H: 2,54 m

PV - 011
CT: 237,61 m
CF: 234,72 m
H: 2,89 m

PV - 012
CT: 236,65 m
CF: 233,94 m
H: 2,71 m

PV - 013
CT: 236,06 m
CF: 233,15 m
H: 2,91 m

PV - 014
CT: 235,49 m
CF: 232,77 m
H: 2,72 m

PV - 015
CT: 234,96 m
CF: 232,41 m
H: 2,55 m

PV - 016
CT: 234,51 m
CF: 232,04 m
H: 2,47 m

PV - 017
CT: 234,09 m
CF: 231,66 m
H: 2,43 m

PV - 018
CT: 233,66 m
CF: 231,29 m
H: 2,37 m

PV - 019
CT: 233,22 m
CF: 230,83 m
H: 2,39 m

PV - 020
CT: 232,63 m
CF: 230,42 m
H: 2,21 m

PV - 020
CT: 232,63 m
CF: 230,42 m
H: 2,21 m

PV - 021
CT: 233,20 m
CF: 230,06 m
H: 3,14 m

PV - 022
CT: 234,00 m
CF: 229,71 m
H: 4,29 m

PV - 023
CT: 234,26 m
CF: 229,36 m
H: 4,90 m

PV - 024
CT: 234,43 m
CF: 229,03 m
H: 5,40 m

PV - 025
CT: 234,51 m
CF: 228,68 m
H: 5,83 m

PV - 026
CT: 234,36 m
CF: 228,36 m
H: 6,00 m

PV - 027
CT: 234,24 m
CF: 228,13 m
H: 6,11 m

PV - 028
CT: 234,50 m
CF: 227,36 m
H: 7,14 m

PV - 029
CT: 234,21 m
CF: 226,64 m
H: 7,57 m

PV - 043
CT: 248,27 m
CF: 246,42 m
H: 1,85 m

PV - 044
CT: 247,77 m
CF: 245,56 m
H: 2,21 m

PV - 045
CT: 246,99 m
CF: 244,95 m
H: 2,04 m

PV - 005
CT: 246,62 m
CF: 243,56 m
H: 3,06 m

PV - 062
CT: 235,46 m
CF: 233,79 m
H: 1,67 m

PV - 063
CT: 235,05 m
CF: 233,34 m
H: 1,71 m

PV - 064
CT: 234,62 m
CF: 232,65 m
H: 1,97 m

PV - 065
CT: 234,26 m
CF: 232,20 m
H: 2,06 m

PV - 066
CT: 234,02 m
CF: 231,54 m
H: 2,48 m

PV - 022
CT: 234,00 m
CF: 229,71 m
H: 4,29 m

PV - 099
CT: 252,56 m
CF: 250,32 m
H: 2,24 m

PV - 100
CT: 251,48 m
CF: 249,21 m
H: 2,27 m

PV - 101
CT: 251,24 m
CF: 248,99 m
H: 2,25 m

PV - 102
CT: 250,12 m
CF: 247,75 m
H: 2,37 m

PV - 103
CT: 249,85 m
CF: 247,32 m
H: 2,53 m

PV - 104
CT: 248,31 m
CF: 246,08 m
H: 2,23 m

PV - 105
CT: 247,93 m
CF: 244,82 m
H: 3,11 m

PV - 106
CT: 245,59 m
CF: 243,23 m
H: 2,36 m PV - 107

CT: 244,35 m
CF: 242,07 m
H: 2,28 m

PV - 108
CT: 243,11 m
CF: 240,07 m
H: 3,04 m

PV - 109
CT: 241,47 m
CF: 239,14 m
H: 2,33 m

PV - 110
CT: 240,81 m
CF: 238,12 m
H: 2,69 m

PV - 111
CT: 239,69 m
CF: 236,69 m
H: 3,00 m PV - 112

CT: 237,97 m
CF: 235,34 m
H: 2,63 m

PV - 113
CT: 237,50 m
CF: 234,59 m
H: 2,91 m

PV - 114
CT: 237,08 m
CF: 234,13 m
H: 2,95 m

PV - 115
CT: 236,98 m
CF: 234,02 m
H: 2,96 m

PV - 116
CT: 236,96 m
CF: 233,76 m
H: 3,20 m

PV - 117
CT: 236,70 m
CF: 233,19 m
H: 3,51 m

PV - 094
CT: 254,23 m
CF: 252,05 m
H: 2,18 m

PV - 095
CT: 253,95 m
CF: 251,82 m
H: 2,13 m

PV - 096
CT: 253,39 m
CF: 251,37 m
H: 2,02 m

PV - 097
CT: 253,12 m
CF: 251,14 m
H: 1,98 m

PV - 098
CT: 252,68 m
CF: 250,71 m
H: 1,97 m

ø 800 mm
Dist.: 74,10 m
H Jus: 2,14 m

H Mon: 3,06 m
Incl.: 2,00%
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Perfil Longitudinal - Rede 06 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 07 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 13 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 15 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 03 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 14 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T31 - Avenida TNS 4 T41 - Avenida TNS 4 T41 - Avenida TNS 4 T41 - Avenida TNS 4 T41 - Avenida TNS 4

T20 - RUA NS 14 T20 - RUA NS 14 T20 - RUA LO 5 T20 - RUA LO 5 T20 - RUA LO 5 T20 - RUA LO 3 T20 - RUA LO 3 T20 - RUA LO 3 T20 - RUA NS 4 T20 - RUA NS 4 T20 - AVENIDA TNS 2

T21 - RUA LO 13

T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15 T21 - RUA LO 15
T21 - RUA LO 7 T21 - RUA LO 7

a1: 1050 x 594 

Mendes & Borges Engenharia.Ltda-ME

Eng. Civil e Tec. em Agrimensura Josias Ascyer Borges

CREA: 205.093 D/TO

CNPJ: 17.342.273/0001-17

(63) 9 9955-3395  /  josias@mendesborges.com

(63) 9 9953-1513  /  marcelo@mendesborges.com

DATA: AUTOR DESENHO:
Josias Borges

Fone: (63) 9955-3395

CONTEUDO:

PROPRIETARIA:

AUTORES DO PROJETO:

RT: Josias Ascyer Santos Mendes Borges
Eng. Civil - CREA: 205.093 - D TO

Perfil Longitudional das Redes

-Rede 03 (T20 - T21)
-Rede 07 (T20 - T21)
-Rede 06 (T20 - T21)
-Rede 14 (T20 - T21)
-Rede 15 (T20 - T21)
-Rede 13 (T20 - T21)

Prefeitura Municipal de Palmas

Palmas-TO

DISCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA

--

--

--

--

--

--

--

--

RESUMO DO QUADRO DE ÁREAS

-

-

-

-

-

-

-

-

Folha

ESCALA:

1/1.000

APROVAÇÃO:

PERCENTUAL

--

-

-

-

-

-

-

TAQUARI (QUADRAS T20 E T21)

Projeto de Drenagem

03
/0
4

RT: Marcelo Mendes Borges
Eng. Civil - CREA: 200.944 - D TO

&

19 de Novembro de 2018

2 x ø 1500 mm
Dist.: 76,25 m
H Jus: 7,15 m
H Mon: 7,57 m
Incl.: 0,50%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 68,30 m
H Jus: 6,52 m
H Mon: 7,15 m
Incl.: 0,40%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,45 m
H Jus: 6,11 m
H Mon: 6,52 m
Incl.: 0,40%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,55 m
H Jus: 5,80 m
H Mon: 6,11 m
Incl.: 0,40%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,45 m
H Jus: 5,39 m
H Mon: 5,80 m
Incl.: 0,40%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,51 m
H Jus: 4,67 m
H Mon: 5,39 m
Incl.: 0,40%

3 x ø 1500 mm
Dist.: 67,49 m
H Jus: 4,03 m
H Mon: 4,67 m
Incl.: 0,40%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 3,67 m
H Mon: 4,43 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 2,73 m
H Mon: 4,07 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 52,27 m
H Jus: 2,60 m
H Mon: 2,88 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 46,85 m
H Jus: 2,06 m
H Mon: 2,60 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 46,85 m
H Jus: 1,45 m
H Mon: 2,06 m
Incl.: 0,30%

4 x ø 1500 mm
Dist.: 59,98 m
H Jus: 0,43 m
H Mon: 1,45 m
Incl.: 0,30%

ø 600 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 1,79 m
H Mon: 1,72 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 1,87 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,60%

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 1,93 m
H Mon: 1,87 m
Incl.: 0,60%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,80 m
H Mon: 1,93 m
Incl.: 1,30%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,05 m
H Mon: 1,80 m
Incl.: 1,57%

ø 800 mm
Dist.: 82,09 m
H Jus: 2,56 m
H Mon: 2,31 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 16,62 m
H Jus: 2,68 m
H Mon: 2,75 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,37 m
H Mon: 2,68 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,16 m
H Mon: 2,37 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 70,00 m
H Jus: 2,70 m
H Mon: 2,39 m
Incl.: 0,50%

ø 1200 mm
Dist.: 70,52 m
H Jus: 2,77 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,28 m
H Mon: 1,66 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 2,50 m
H Mon: 2,28 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 1,96 m
H Mon: 1,88 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,77 m
H Mon: 2,42 m
Incl.: 0,50%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,40 m
H Mon: 2,03 m
Incl.: 0,50%

ø 800 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,29 m
H Mon: 2,40 m
Incl.: 0,50%

ø 1000 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,23 m
H Mon: 2,49 m
Incl.: 0,50%

ø 1000 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,54 m
H Mon: 2,23 m
Incl.: 0,50%

ø 1500 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 3,28 m
H Mon: 3,09 m
Incl.: 0,50%

ø 1500 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 3,86 m
H Mon: 3,29 m
Incl.: 0,50%

ø 1500 mm
Dist.: 83,92 m
H Jus: 4,70 m
H Mon: 3,86 m
Incl.: 0,50%

PV - 029
CT: 234,21 m
CF: 226,64 m
H: 7,57 m

PV - 030
CT: 233,40 m
CF: 226,25 m
H: 7,15 m PV - 031

CT: 232,50 m
CF: 225,98 m
H: 6,52 m

PV - 032
CT: 231,82 m
CF: 225,71 m
H: 6,11 m

PV - 033
CT: 231,24 m
CF: 225,44 m
H: 5,80 m

PV - 034
CT: 230,56 m
CF: 225,17 m
H: 5,39 m

PV - 035
CT: 229,57 m
CF: 224,90 m
H: 4,67 m

PV - 036
CT: 228,66 m
CF: 224,23 m
H: 4,43 m PV - 037

CT: 227,69 m
CF: 223,62 m
H: 4,07 m PV - 038

CT: 226,14 m
CF: 223,26 m
H: 2,88 m

PV - 039
CT: 225,71 m
CF: 223,11 m
H: 2,60 m

PV - 040
CT: 225,32 m
CF: 222,97 m
H: 2,35 m

PV - 041
CT: 225,18 m
CF: 222,83 m
H: 2,35 m

PV - 042
CT: 225,00 m
CF: 222,65 m
H: 2,35 m

PV - 047
CT: 237,91 m
CF: 236,19 m
H: 1,72 m PV - 011

CT: 237,61 m
CF: 234,72 m
H: 2,89 m

PV - 048
CT: 241,15 m
CF: 239,32 m
H: 1,83 m

PV - 049
CT: 240,78 m
CF: 238,91 m
H: 1,87 m

PV - 050
CT: 240,44 m
CF: 238,51 m
H: 1,93 m PV - 051

CT: 239,33 m
CF: 237,53 m
H: 1,80 m

PV - 052
CT: 238,41 m
CF: 236,10 m
H: 2,31 m

PV - 053
CT: 238,08 m
CF: 235,33 m
H: 2,75 m

PV - 054
CT: 237,89 m
CF: 235,21 m
H: 2,68 m

PV - 055
CT: 237,12 m
CF: 234,75 m
H: 2,37 m

PV - 056
CT: 236,38 m
CF: 233,99 m
H: 2,39 m

PV - 057
CT: 236,35 m
CF: 233,64 m
H: 2,71 m

PV - 013
CT: 236,06 m
CF: 233,15 m
H: 2,91 m

PV - 068
CT: 234,39 m
CF: 232,73 m
H: 1,66 m

PV - 069
CT: 234,63 m
CF: 232,35 m
H: 2,28 m

PV - 024
CT: 234,43 m
CF: 229,03 m
H: 5,40 m

PV - 070
CT: 234,70 m
CF: 232,82 m
H: 1,88 m

PV - 026
CT: 234,36 m
CF: 228,36 m
H: 6,00 m

PV - 071
CT: 236,26 m
CF: 233,84 m
H: 2,42 m

PV - 072
CT: 235,24 m
CF: 233,21 m
H: 2,03 m

PV - 073
CT: 235,24 m
CF: 232,84 m
H: 2,40 m

PV - 074
CT: 234,76 m
CF: 232,27 m
H: 2,49 m

PV - 075
CT: 234,13 m
CF: 231,90 m
H: 2,23 m

PV - 076
CT: 234,07 m
CF: 230,98 m
H: 3,09 m

PV - 077
CT: 233,89 m
CF: 230,60 m
H: 3,29 m

PV - 078
CT: 234,09 m
CF: 230,23 m
H: 3,86 m

PV - 028
CT: 234,50 m
CF: 227,36 m
H: 7,14 m
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Perfil Longitudinal - Rede 05 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 09 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 10 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 08 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 12 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 16 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 18 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 17 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 20 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200
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Perfil Longitudinal - Rede 21 (T20 - T21)
Escala Horizontal 1:1000
Escala Vertical 1:200

244

248

252

256

E
S
T
A
C
A
S

T
E
R
R
E
N
O

G
R
E
ID

E
C
O
R
T
E

A
T
E
R
R
O

E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 E 33 E 34 E 35 E 36 E 37

2
3
9
,5

6
1

2
3
8
,5

9
1

2
3
9
,2

3
9

2
3
8
,3

5
1

2
3
8
,9

5
7

2
3
8
,1
12

2
3
8
,6

7
6

2
3
7
,8

7
2

2
3
8
,4

18

2
3
7
,6

3
3

2
3
8
,1
9
9

2
3
7
,3

9
4

2
3
7
,9

8
6

2
3
7
,1
5
4

2
3
7
,7

7
4

2
3
6
,9

15

2
3
7
,8

2
6

2
3
6
,6

7
5

2
3
7
,8

3
7

2
3
6
,5

18

2
3
7
,5

6
6

2
3
6
,3

7
8

2
3
7
,2

9
5

2
3
6
,2

3
8

2
3
7
,0

4
8

2
3
6
,0

9
9

2
3
6
,8

6
4

2
3
5
,9

5
9

2
3
6
,7

0
0

2
3
5
,8

2
0

2
3
6
,5

3
6

2
3
5
,6

8
0

2
3
6
,3

9
6

2
3
5
,5

4
2

2
3
6
,2

9
4

2
3
5
,4

0
2

2
3
6
,1
9
8

2
3
5
,2

6
2

2
3
6
,1
0
0

2
3
5
,1
2
3

2
3
5
,9

7
8

2
3
4
,9

8
3

2
3
5
,8

3
4

2
3
4
,8

4
3

2
3
5
,6

8
9

2
3
4
,7

0
4

2
3
5
,5

4
8

2
3
4
,5

6
4

2
3
5
,4

2
3

2
3
4
,0

4
6

2
3
5
,3

0
6

2
3
3
,9

0
7

2
3
5
,1
8
9

2
3
3
,7

6
7

2
3
5
,0

7
8

2
3
3
,6

5
7

2
3
4
,9

7
6

2
3
3
,5

5
7

2
3
4
,8

7
8

2
3
3
,4

5
7

2
3
4
,7

8
0

2
3
3
,3

5
7

2
3
4
,7

10

2
3
3
,2

5
7

2
3
4
,6

10

2
3
3
,1
5
7

2
3
4
,5

10

2
3
3
,0

5
7

2
3
4
,4

10

2
3
2
,9

5
7

2
3
4
,3

10

2
3
2
,8

5
7

2
3
4
,2

10

2
3
2
,7

5
7

2
3
4
,1
10

2
3
2
,6

5
7

0
,9

7
0

0
,8

8
7

0
,8

4
5

0
,8

0
3

0
,7

8
5

0
,8

0
5

0
,8

3
2

0
,8

5
9

1,
15

1

1,
3
19

1,
18

8

1,
0
5
7

0
,9

5
0

0
,9

0
5

0
,8

8
0

0
,8

5
6

0
,8

5
4

0
,8

9
2

0
,9

3
5

0
,9

7
7

0
,9

9
5

0
,9

9
1

0
,9

8
6

0
,9

8
4

1,
3
7
6

1,
3
9
9

1,
4
2
2

1,
4
2
1

1,
4
19

1,
4
2
1

1,
4
2
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

1,
4
5
2

E 0 E 1 E 2 E 3

2
3
3
,9

0
5

2
3
3
,0

2
8

2
3
3
,8

0
5

2
3
2
,9

0
8

2
3
3
,7

0
3

2
3
2
,7

8
9

2
3
3
,5

9
6

2
3
2
,6

7
0

0
,8

7
7

0
,8

9
7

0
,9

14

0
,9

2
6

E 0 E 1 E 2 E 3

2
3
5
,0

8
9

2
3
4
,2

19

2
3
4
,9

8
3

2
3
4
,0

7
8

2
3
4
,8

7
6

2
3
3
,9

3
8

2
3
4
,7

6
5

2
3
3
,7

9
7

0
,8

7
0

0
,9

0
5

0
,9

3
8

0
,9

6
8

E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6

2
3
8
,1
4
9

2
3
7
,5

9
4

2
3
8
,1
5
3

2
3
7
,4

9
4

2
3
8
,1
6
6

2
3
7
,3

9
4

2
3
8
,1
4
0

2
3
7
,2

9
4

2
3
8
,0

9
6

2
3
7
,1
9
4

2
3
8
,0

7
5

2
3
7
,0

9
4

2
3
8
,0

8
4

2
3
6
,9

9
4

0
,5

5
4

0
,6

5
9

0
,7

7
2

0
,8

4
6

0
,9

0
1

0
,9

8
1

1,
0
9
0

E 0 E 1 E 2 E 3

2
3
9
,0

5
1

2
3
8
,0

6
8

2
3
8
,9

7
1

2
3
7
,9

6
8

2
3
8
,8

9
1

2
3
7
,8

6
8

2
3
8
,8

11

2
3
7
,7

6
8

0
,9

8
4

1,
0
0
4

1,
0
2
4

1,
0
4
4

E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6

2
4
8
,4

6
9

2
4
7
,2

9
0

2
4
8
,3

8
9

2
4
7
,1
9
0

2
4
8
,3

0
9

2
4
7
,0

9
0

2
4
8
,2

2
9

2
4
6
,9

9
0

2
4
8
,1
4
9

2
4
6
,8

9
0

2
4
8
,0

6
9

2
4
6
,7

9
0

2
4
7
,9

8
9

2
4
6
,6

9
0

1,
17

9

1,
19

9

1,
2
19

1,
2
3
9

1,
2
5
9

1,
2
7
9

1,
2
9
9

E 0 E 1 E 2 E 3

2
5
1,
4
9
9

2
5
0
,5

18

2
5
1,
4
19

2
5
0
,4

18

2
5
1,
3
3
9

2
5
0
,3

18

2
5
1,
2
5
9

2
5
0
,2

18

0
,9

8
1

1,
0
0
1

1,
0
2
1

1,
0
4
1

E 0 E 1 E 2 E 3

2
3
4
,3

5
5

2
3
3
,4

9
8

2
3
4
,1
8
2

2
3
3
,3

3
8

2
3
4
,0

8
2

2
3
3
,1
7
8

2
3
3
,9

8
2

2
3
3
,0

18

0
,8

5
6

0
,8

4
3

0
,9

0
3

0
,9

6
3

E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10

2
3
6
,1
4
8

2
3
5
,2

19

2
3
6
,2

2
2

2
3
5
,1
19

2
3
6
,3

2
2

2
3
5
,0

19

2
3
6
,3

8
5

2
3
4
,9

19

2
3
6
,0

5
7

2
3
4
,7

5
8

2
3
5
,7

2
9

2
3
4
,5

9
8

2
3
5
,4

0
1

2
3
4
,4

3
8

2
3
5
,2

8
4

2
3
4
,3

4
5

2
3
5
,3

8
4

2
3
4
,2

4
5

2
3
5
,4

7
9

2
3
4
,1
4
5

2
3
5
,5

2
3

2
3
4
,0

4
5

0
,9

2
9

1,
10

4

1,
3
0
4

1,
4
6
6

1,
2
9
9

1,
13

1

0
,9

6
3

0
,9

3
9

1,
13

9

1,
3
3
4

1,
4
7
9

E 0 E 1 E 2 E 3

2
3
5
,4

4
8

2
3
4
,5

6
4

2
3
5
,3

4
2

2
3
4
,4

6
4

2
3
5
,2

3
6

2
3
4
,3

6
4

2
3
5
,1
3
0

2
3
4
,2

6
4

0
,8

8
4

0
,8

7
8

0
,8

7
1

0
,8

6
5

T20 - RUA NS 16

T20 - RUA LO 11 T20 - RUA LO 11 T20 - RUA LO 11 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA LO 13 T21 - RUA NS 14 T21 - RUA NS 14

T21 - RUA NS 6 T21 - RUA LO 11 T21 - RUA NS 8

T20 - AVENIDA TNS 2 T20 - AVENIDA TNS 2
T20 - AVENIDA NS 6 T20 - AVENIDA NS 6

T21 - RUA NS 10

T21 - RUA NS 16

T21 - RUA NS 12 T20 - RUA NS 2 T20 - RUA NS 2
T21 - RUA NS 16

a1:841 x 594 

Mendes & Borges Engenharia.Ltda-ME

Eng. Civil e Tec. em Agrimensura Josias Ascyer Borges

CREA: 205.093 D/TO

CNPJ: 17.342.273/0001-17

(63) 9 9955-3395  /  josias@mendesborges.com

(63) 9 9953-1513  /  marcelo@mendesborges.com

DATA: AUTOR DESENHO:
Josias Borges

Fone: (63) 9955-3395

CONTEUDO:

PROPRIETARIA:

AUTORES DO PROJETO:

RT: Josias Ascyer Santos Mendes Borges
Eng. Civil - CREA: 205.093 - D TO

Perfil Longitudional das Redes

-Rede 16 (T20 - T21)
-Rede 09 (T20 - T21)
-Rede 17 (T20 - T21)
-Rede 08 (T20 - T21)
-Rede 21 (T20 - T21)
-Rede 05 (T20 - T21)
-Rede 10 (T20 - T21)
-Rede 12 (T20 - T21)
-Rede 20 (T20 - T21)
-Rede 18 (T20 - T21)

Prefeitura Municipal de Palmas

Palmas-TO

DISCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA

--

--

--

--

--

--

--

--

RESUMO DO QUADRO DE ÁREAS

-

-

-

-

-

-

-

-

Folha

ESCALA:

1/1.000

APROVAÇÃO:

PERCENTUAL

--

-

-

-

-

-

-

TAQUARI (QUADRAS T20 E T21)

Projeto de Drenagem

04
/0
4

RT: Marcelo Mendes Borges
Eng. Civil - CREA: 200.944 - D TO

&

19 de Novembro de 2018

ø 600 mm
Dist.: 73,50 m
H Jus: 2,00 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 77,04 m
H Jus: 1,74 m
H Mon: 1,41 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 57,96 m
H Jus: 2,01 m
H Mon: 1,74 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 70,73 m
H Jus: 2,08 m
H Mon: 1,72 m
Incl.: 0,70%

ø 600 mm
Dist.: 70,43 m
H Jus: 1,90 m
H Mon: 1,73 m
Incl.: 0,60%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,64 m
H Mon: 1,82 m
Incl.: 1,20%

ø 600 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 1,71 m
H Mon: 1,64 m
Incl.: 1,20%

ø 600 mm
Dist.: 32,89 m
H Jus: 2,26 m
H Mon: 1,71 m
Incl.: 1,20%

ø 800 mm
Dist.: 65,70 m
H Jus: 2,10 m
H Mon: 2,51 m
Incl.: 0,70%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,00 m
H Mon: 2,10 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,34 m
H Mon: 2,20 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 2,33 m
H Mon: 2,34 m
Incl.: 0,70%

ø 1000 mm
Dist.: 73,80 m
H Jus: 2,80 m
H Mon: 2,71 m
Incl.: 0,70%

ø 1200 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,02 m
Incl.: 0,50%

ø 1200 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,05 m
Incl.: 0,50%

ø 1200 mm
Dist.: 67,88 m
H Jus: 3,05 m
H Mon: 3,05 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 60,00 m
H Jus: 2,32 m
H Mon: 1,78 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 74,40 m
H Jus: 1,78 m
H Mon: 2,31 m
Incl.: 0,80%

ø 800 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 2,68 m
H Mon: 2,04 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 79,02 m
H Jus: 1,87 m
H Mon: 1,70 m
Incl.: 0,80%

ø 600 mm
Dist.: 55,64 m
H Jus: 1,89 m
H Mon: 1,83 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 11,86 m
H Jus: 1,91 m
H Mon: 1,89 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 67,50 m
H Jus: 2,10 m
H Mon: 2,03 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 67,40 m
H Jus: 2,16 m
H Mon: 2,10 m
Incl.: 0,50%

ø 600 mm
Dist.: 75,00 m
H Jus: 1,71 m
H Mon: 1,74 m
Incl.: 0,50%

PV - 046
CT: 239,05 m
CF: 237,22 m
H: 1,83 m

PV - 009
CT: 238,85 m
CF: 236,52 m
H: 2,33 m

PV - 058
CT: 238,15 m
CF: 236,74 m
H: 1,41 m

PV - 059
CT: 238,10 m
CF: 236,36 m
H: 1,74 m

PV - 053
CT: 238,08 m
CF: 235,33 m
H: 2,75 m

PV - 060
CT: 235,09 m
CF: 233,37 m
H: 1,72 m

PV - 015
CT: 234,96 m
CF: 232,41 m
H: 2,55 m

PV - 061
CT: 233,91 m
CF: 232,18 m
H: 1,73 m

PV - 018
CT: 233,66 m
CF: 231,29 m
H: 2,37 m

PV - 079
CT: 239,56 m
CF: 237,74 m
H: 1,82 m PV - 080

CT: 238,48 m
CF: 236,84 m
H: 1,64 m

PV - 081
CT: 237,77 m
CF: 236,06 m
H: 1,71 m

PV - 082
CT: 237,92 m
CF: 235,41 m
H: 2,51 m

PV - 083
CT: 237,05 m
CF: 234,95 m
H: 2,10 m

PV - 084
CT: 236,43 m
CF: 234,23 m
H: 2,20 m

PV - 085
CT: 236,05 m
CF: 233,71 m
H: 2,34 m

PV - 086
CT: 235,52 m
CF: 232,81 m
H: 2,71 m

PV - 087
CT: 235,09 m
CF: 232,07 m
H: 3,02 m

PV - 088
CT: 234,75 m
CF: 231,70 m
H: 3,05 m

PV - 089
CT: 234,41 m
CF: 231,36 m
H: 3,05 m

PV - 076
CT: 234,07 m
CF: 230,98 m
H: 3,09 m

PV - 090
CT: 236,15 m
CF: 234,37 m
H: 1,78 m

PV - 091
CT: 236,38 m
CF: 234,07 m
H: 2,31 m

PV - 092
CT: 235,26 m
CF: 233,22 m
H: 2,04 m

PV - 086
CT: 235,52 m
CF: 232,81 m
H: 2,71 m

PV - 093
CT: 234,35 m
CF: 232,65 m
H: 1,70 m

PV - 077
CT: 233,89 m
CF: 230,60 m
H: 3,29 m

PV - 118
CT: 251,50 m
CF: 249,67 m
H: 1,83 m

PV - 119
CT: 251,28 m
CF: 249,39 m
H: 1,89 m

PV - 101
CT: 251,24 m
CF: 248,99 m
H: 2,25 m

PV - 120
CT: 248,47 m
CF: 246,44 m
H: 2,03 m

PV - 121
CT: 248,20 m
CF: 246,10 m
H: 2,10 m

PV - 105
CT: 247,93 m
CF: 244,82 m
H: 3,11 m

PV - 067
CT: 235,45 m
CF: 233,71 m
H: 1,74 m

PV - 063
CT: 235,05 m
CF: 233,34 m
H: 1,71 m



1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-  CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa);

-  CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO;

-  CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa );

-  AÇO CA-60;

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - C = 3cm;

4 -  PARA ARMAÇÃO VER DES. PP-DE-H07/090;

5 - EM VIAS URBANAS E MARGINAIS, O TAMPÃO DOS POÇOS DE 

     VISITA DEVERÁ SER DE FERRO FUNDIDO; 

6 - OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS 

7 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS PV

     (0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

8 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA CHAMINÉ

       LAJE SUPERIOR,  INCLUINDO CINTAS;

9 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO DO

BL. O QUANTITATIVO DA TAMPA DE CONCRETO OU DO TIPO TAMPA DE FERRO

10 - AS COTAS DO TOPO DO POÇO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR DO BALÃO (TL),

DO TOPO DOS DISSIPADORES (TD) E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F),

DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRÁULICO;

11 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA

DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONFORME PROJETO

 DE DRENAGEM;

12 - A LAJE INFERIOR DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 20cm ACIMA DA GERATRIZ

 SUPERIOR EXTERNA DO TUBO MAIS ALTA DO POÇO DE VISITA;

13 - DEVERÃO SER PROJETADOS DISSIPADORES QUANDO O DEGRAU

ENTRE AS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA FOR SUPERIOR A

14 - COTA DO DREGAU DO HIDRAULICO DE MONTANTE: HD máxima 150cm;

15 - PODERÁ HAVER DIFERENÇA REFERENTE AS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES

CASO O PROJETO DE DRENAGEM SEJA DIFERENTE;

16 - ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO FERRO FUNDIDO EM VIAS COM 

VOLUME DE TRÁFEGO MÉDIOS, PARA SITUAÇÕES DE ALTO VOLUME E VELOCIDADE,

DEVERÁ SER VERIFICADA A CAPACIDADE DO TAMPÃO E AS CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO 

DO MESMO A ESTRUTURA;

17 - AS DIMENSÕES INTERNAS DOS PV SÃO DEFINIDAS PELO DIÂMETRO INTERNO 

DO TUBO DE JUSANTE CONECTADO AO PV;

FUNDIDO ESTÃO NA TABELA 1;

NOTAS

18 - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO σ ≥ 0,2 MPa (2Kgf/cm²);

2,00m (OU 2,50m PARA D=1,50m); 

19 - NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM DAS PAREDES, PREVER ARRANQUES MÍNIMOS

DE 50cm PARA A ARMADURA VERTICAL (Ø10);

20 - A UTILIZAÇÃO DE ARMADURAS PARA REFORÇO NOS FUROS E PARA A LAJE

COM TAMPÃO FºFº, DEPENDERÁ DO PROJETO HIDRÁULICO.

-  AÇO CA-50;

DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS;

DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

LC (cm)

AÇO (CA - 50) - kg

CONCRETO ESTRUTURAL (C25) - m³

FORMA - m²

CONCRETO MAGRO - m³

TAMPA CONCRETO OU FERRO DN60

DN120

240,0

240,0

40,0

453,45

5,42

40,21

0,31

1,00

DN150

280,0

280,0

45,0

592,36

7,46

56,06

0,42

1,00

DN120

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO

DN150 DN150

760,0

280,0

45,0

1129,34

16,04

114,56

1,12

1,00

TABELA 1 - QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO

520,0

280,0

45,0

910,14

11,75

87,37

0,77

1,00

440,0

240,0

40,0

695,81

8,48

61,15

0,56

1,00

LD (cm)

LE (cm)

LF (cm)

70,0

200,0

90,0

240,0

240,0

90,0

240,0

720,0

90,0

240,0

480,0

70,0

200,0

400,0

LG (cm)

DN (cm)

DM (cm)

140,0

120,0

60,0 60,0

660,0

150,0

60,0

420,0

150,0

60,0

340,0

120,0

60,0

HA (cm)

HB (cm)

HC (cm)

335,0

250,0

240,0

375,0

290,0

280,0

335,0

250,0

240,0

HD (cm) 200,0 240,0 200,0

SIMPLES DUPLO TRIPLO

200,0

180,0

150,0

375,0

290,0

280,0

240,0

375,0

290,0

280,0

240,0

DN150

QUADRUPLO

1000,0

280,0

45,0

90,0

240,0

960,0

900,0

150,0

60,0

375,0

290,0

280,0

240,0

1,00

1348,54

20,33

141,75

1,47

DN80 DN100DN60

200,0

35,0

314,54

3,38

24,36

0,20

1,00

50,0

160,0

100,0

90,0

60,0

295,0

210,0

200,0

160,0

160,0

160,0

30,0

175,63

1,34

8,51

0,09

1,00

30,0

120,0

60,0

60,0

60,0

255,0

170,0

160,0

120,0

120,0

120,0

25,0

36,72

1,00

10,0

80,00

20,0

30,0

60,0

215,0

130,0

120,0

80,0

80,0

200,0160,0120,0

1,34

8,51

0,09

DESCRIÇÃO

N1    ø   8.0  

TABELA 2 - QUADRO RESUMO DE AÇO 

N4    ø   8.0  

N5    ø 10.0  

N6    ø 10.0  

N8.1 ø 10.0  

N9    ø   8.0  

DN150

QTD C.UNT 

DN150

QTD C.UNT 

DN120

QTD C.UNT 

DN150

QTD C.UNT 

DN120

QTD C.UNT 

72

34

16

302

462

222

65

60

28

16

262

462

262

60

34

28

  6

  6

  8

18

262

262

182

182

262

60

(CA - 50)

N2    ø   8.0  40 54234 46234 262

N3    ø   8.0  6654 262262

N7    ø   8.0    8   96

28

TRIPLODUPLOSIMPLES

LEGENDA: DN= Diâmetro do Tubo PVC; QTD= Quantidade de Barras; C.UNT= Comprimento Unitário de Cada Barra.

N10  ø   8.0  

N13    ø 8.0  

N14  ø   8.0  

N15  ø   8.0  

N17  ø   6.3  

N18  ø 12.5  

4836

36

66

  74

18

18

10

10

20

16

  66

  74

  60

146

100

183

N11.1 ø 6.3  40   63

N12.1 ø 6.3    8 462262

N16.1 ø 6.3  18 262

N19  ø 12.5  16 183

N23.2 ø 6.3  22--- ---

N8.2 ø 10.0  1616 262  8 262

N8.3 ø 10.0  3024 26224 262

N8.4 ø 10.0  4034 26234 262

N11.2 ø 6.3  44   63

N12.2 ø 6.3    6 462262  6

N16.2 ø 6.3  28 262

  8

40

34

  6

  6

  8

24

302

302

222

222

302

65

40 302

302

  8   96

34

24

24

10

10

20

16

  71

  84

  80

166

100

204

52   68

302

22 302

16 204

--- ---

  8 302

30 302

40 302

56   68

302  8

32 302

10

  8   96   8   96

  6

  6

382

182

N20  ø 12.5  16 82 16 82

N23.1 ø 6.3  20 66--- --- --- ---

36

66

44   63

40   63

10   60

10 146

20 100

18 262

28 262

32 183

32 183

16 82

302

542

  6

  6

302

302

302

302

48

  71

52   68

56   68

542

542  8

10

48   84

10

10

  80

166

22 302

32 302

20 100

16 82

32 204

32 204

28

26 71

71

302104

40 782

98 302

34 782

702

222

  6

  6

  8   96

24

24

30

40

302

302

302

302

72 65

72   71

52   68

56   68

78210

782  8

72   84

10

10

  80

166

22 302

32 302

20 100

16 82

48 204

48 204

56

52 71

71

DN150

QUADRUPLO

QTD C.UNT 

302

302

222

  96

302

302

302

302

65

  71

  68

  68

  84

  80

166

302

302

100

82

71

71

40

34

  6

  6

  8

30

40

52

56

10

  8

10

10

22

32

20

16

136

32

32

32

1022

1022

942

96

96

96

64

64

1022

1022

204

204

78

84

DN100

QTD C.UNT 

DN80

QTD C.UNT 

DN60

QTD C.UNT 

28

22

  6

  6

  8

12

222

222

142

142

222

55

28 222

222

  8   96

22

12

12

10

10

20

16

61

64

40

126

100

162

28 58

222

14 222

16 162

--- ---

  8 222

18 222

28 222

32 58

2224

24 222

6

16 82

--- ---

22

16

  6

  6

  8

6

182

182

102

102

182

50

22 182

182

  8   96

16

6

6

10

10

20

16

56

54

20

106

100

141

16 53

182

10 182

16 141

--- ---

  8

12

22

20 53

1822

20 182

4

16 82

--- ---

16

10

  6

  6

  8

-

142

142

62

62

142

45

16 142

142

  8   96

10

-

-

10

10

20

16

51

44

-

86

100

120

4 48

142

6 142

16 120

--- ---

  8

6

16

8 48

142-

16 142

2

16 82

--- ---

182142

182142

182142

DESCRIÇÃO

ACRÉSCIMO NA ALTURA - m

AÇO (CA - 50) - kg

CONCRETO ESTRUTURAL (C25) - m³

FORMA - m²

DN120

1,00

109,75

1,76

17,60

DN150

1,00

129,15

2,08

20,80

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

DN150

1,00

228,79

4,00

40,00

QUADRO DE ACRÉSCIMOS DIMENSIONAMENTO (a cada 1m de altura) 

1,00

178,97

3,04

30,40

1,00

151,35

2,56

25,60

OBSERVAÇÕES: O acréscimo na altura (HD) não deve ultrapassar 3 metros de altura;

O acréscimo na altura do tubo de concreto (DN60) da chaminé não deve ultrapassar 5 metros de altura.

SIMPLES DUPLO TRIPLO

DN120 DN150

QUADRUPLO

DN150

1,00

278,61

4,96

49,50

DN100DN80DN60

1,00 1,00 1,00

90,3570,9551,55

1,441,120,80

14,4011,208,00

DESCRIÇÃO

QUADRO ACRÉSCIMOS RESUMO AÇO 

DN150

QTD C.UNT 

DN150

QTD C.UNT 

DN120

QTD C.UNT 

DN150

QTD C.UNT 

DN120

QTD C.UNT 
(CA - 50)

LEGENDA: DN= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário

TRIPLODUPLOSIMPLES

N8.1 ø 10.0  1616  8 100

N10  ø   8.0  

N13    ø 8.0  

N15  ø   8.0  

4836

36

18

18

10

100

100

100

N12.1 ø 6.3  462262

N16.1 ø 6.3  14 262

N8.2 ø 10.0  1616  8 100

N8.3 ø 10.0  302424 100

N8.4 ø 10.0  403434 100

N12.2 ø 6.3  46226214

N16.2 ø 6.3  14 262

14

  8

24

24

10

302

302

  8

30

40

302

302

10

262

262

542

542

48

10

302

302

24

24

30

40

72

782

782

72

10

302

302

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

QUADRUPLO

DN150

QTD C.UNT 

100

100

100

100

100

32

32

30

40

96

14

14

10

14

14

302

302

100

100
96

1022

1022

DN100DN80DN60

QTD C.UNT QTD C.UNT QTD C.UNT 

100100100

100100100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

222182142

222182142

222182142

222182142
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10
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14

14

  8

10
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CONTEUDO:

PV - Concreto Armado

DISCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA
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RESUMO DO QUADRO DE ÁREAS
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ESCALA:
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APROVAÇÃO:

PERCENTUAL
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Planta de Detalhamento

Projeto de Drenagem
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/0
1

A1: 841 x 594

AUTOR PROJETO: RT: Josias Ascyer Santos Mendes Borges
Engenheiro Civil CREA: 205.093 D/TO

PLANTAS LAJES DE FUNDO

CORTE A'-A"

VISTA B'-B"

CORTE C'-C"

ARMAÇÕES DA LAJE DE FUNDO

ARMAÇÕES DA LAJE SUPERIOR

DETALHES DAS ARMAÇÕES

QUADROS DE ACRÉSCIMOS

TABELAS 1, 2 E 3

TABELA QUANTITATIVOS DISSIPADOR

DETALHE DA CHAMINÉ

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - SIMPLES

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - DUPLO

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - TRIPLO

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - QUADRUPLO
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DESCRIÇÃO

N1.1 ø   6.3  

TABELA 2 - QUADRO RESUMO DE AÇO 

N2    ø 10.0  

N3    ø   8.0  

N4.1 ø   8.0  

N5    ø   8.0  

N6    ø   8.0  

DN150

QTD C.UNT 

36

16

16

30

12

4

276

270

145

276

196

96

DN120

QTD C.UNT 

DN100

QTD C.UNT 

DN80

QTD C.UNT 

DN60
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115
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77

96

(CA - 50)

LEGENDA: DN= Diâmetro do Tubo PVA; QTD= Quantidade de Barras; C.UNT= Comprimento Unitário de Cada Barra

N1.2 ø   6.3  36 27630 23724 19722 17720 157

N1.3 ø   6.3  8 276  8 237  8 197177157

N4.2 ø   8.0  30 27624 23718 19716 17714 157
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1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-       CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa);

-       CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO;

-       CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa );

-       AÇO CA-50;

-       AÇO CA-60;

-       BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL;

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15MPa;

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fgk > 8 MPa;

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE

          ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa;

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm;

4 -  GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E

      PEDRISCO  COM ''SLUMP'' ≥ 15cm;

5 - REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEABILIZADO COM ARGAMASSA DE

     CIMENTO E AREIA  TRAÇO 1:3, ESPESSUMA  = 2cm, COM USO

     DE CIMENTO CP-III-RS E POLÍMETRO IMPERMEABILIZANTE;

6 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER

     LIMPOS PREVIAMENTE;

7 - EXECUTAR TODO O SISTEMA COM A FAMILIA DOS BLOCOS DE CONCRETO:

   -      BLOCO E MEIO - 19X19X54;

   -      BLOCO - 19X19X39;

   -      MEIO BLOCO - 19X19X19;

   -      CANALETA - 19X19X39;

 8 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS PV

     (0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

9 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA CHAMINÉ

       LAJE SUPERIOR,  INCLUINDO CINTAS;

10 - EXECUTAR CANALETAS ARMADAS COM ARMADURA INDICADA EM PROJETO;

11 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO;

12 - AS COTAS DO TOPO DO POÇO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR DO BALÃO (TL),

E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F), DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO

HIDRÁULICO;

13 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA

DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONFORME PROJETO

 DE DRENAGEM;

14 - PARA INSPEÇÃO NO PV USAR ESCADA FLEXÍVEL DE CORDA DE NYLON COM

 DEGRAU DE MADEIRA, OU SIMILAR;

15 - COTA DO DREGAU DO HIDRAULICO DE MONTANTE: HD máxima 150cm;

16 - PODERÁ HAVER DIFERENÇA REFERENTE AS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES

CASO O PROJETO DE DRENAGEM SEJA DIFERENTE;

17 - PARA PAREDES QUE RECEBEM TUBO DE MONTANTE, OS SEPTOS GRAUTEADOS

E ARMADOS DEVERÃO SEGUIR ATÉ A REGIÃO DO REFORÇO DA ABERTURA, 

CONFORME DETALHE TÍPICO;

18 - AS DIMENSÕES INTERNAS DOS PV SÃO DEFINIDAS PELO DIÂMETRO INTERNO 

DO TUBO DE JUSANTE CONECTADO AO PV.

NOTAS

DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

LC (cm)

ALVENARIA ESTRUTURAL - m²

AÇO (CA - 50) - kg

GRAUTE - m³

CONCRETO (C25) - m³

FORMA - m²

REVESTIMENTO - m²

LASTRO DE CONCRETO - m³

TAMPA EM CONCRETO DN60X8cm

DN60

139,0

139,0

20,5

1,82

71,55

0,48

0,87

4,47

3,53

0,22

1,00

DN80

159,0

159,0

20,5

2,21

82,59

0,37

1,11

4,84

3,86

0,33

1,00

DN100

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

DN120 DN150

258,0

258,0

35,0

9,37

182,70

0,80

2,76

11,62

13,69

1,32

1,00

TABELA 1 - QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO

CANALETA ESTRUTURAL - m 2,78 3,18 5,16

219,0

219,0

30,5

6,04

136,73

0,64

2,02

8,76

9,22

0,85

1,00

4,38

179,0

179,0

20,5

4,05

99,10

0,49

1,38

6,19

6,23

0,48

1,00

3,58

LD (cm)

LE (cm)

LF (cm)

20,5

101,0

97,0

30,5

121,0

117,0

80,0

220,0

216,0

60,5

181,0

177,0

40,5

141,0

137,0

LG (cm)

DN (cm)

DM (cm)

39,0

60,0

60,0

59,0

80,0

60,0

158,0

150,0

60,0

119,0

120,0

60,0

79,0

100,0

60,0

HA (cm)

HB (cm)

HC (cm)

255,0

170,0

160,0

255,0

170,0

160,0

355,0

270,0

260,0

315,0

230,0

220,0

295,0

210,0

200,0

HD (cm) 120,0 120,0 220,0180,0160,0
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DET. TÍPICO DE REFORÇOS NAS ABERTURAS

MONTANTE Ø

3

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

 

=

C

.

U

N

T

-

4

0

c

m

20

20

3

3

3

3

8

 

ø

8

.

0

 

C

.

U

N

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

ENCHIMENTO
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DESCRIÇÕES

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (1 FURO)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (3 FUROS)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (2 FUROS)

19X19X54CM

19X19X19CM

19X19X39CM

QUADRO DE BLOCOS

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (CANALETA)

19X19X39CM

PLANTA BAIXA 3D

DESCRIÇÃO

ACRÉSCIMO NA ALTURA - m

ALVENARIA ESTRUTURAL - m²

AÇO (CA - 50) - kg

GRAUTE - m³

REVESTIMENTO - m²

DN60

1,00

4,50

17,63

0,08

3,96

DN80

1,00

5,15

18,49

0,09

4,76

DN100

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

DN120 DN150

1,00

8,36

  22,76

0,15

  8,72

QUADRO DE ACRÉSCIMOS DIMENSIONAMENTO (a cada 1m de altura) 

CANALETA ESTRUTURAL - m 5,56 6,36 10,32

1,00

7,10

  21,08

0,13

7,16

8,76

1,00

5,80

19,35

0,11

5,56

7,16

OBSERVAÇÕES: O acréscimo na altura (HD) não deve ultrapassar 2 metros de altura;

O acréscimo na altura do tubo de concreto (DN60) da chaminé não deve ultrapassar 3 metros de altura.

DESCRIÇÃO

N1.3 ø   6.3  

QUADRO ACRÉSCIMOS RESUMO AÇO 

N2    ø 10.0  

DN150

QTD C.UNT 

16

276

100

DN120

QTD C.UNT 

DN100

QTD C.UNT 

DN80

QTD C.UNT 

DN60

QTD C.UNT 

16

23716

16

197

16

177

16

157

(CA - 50)

LEGENDA: DN= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário
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PLANTA LAJE FUNDO

PLANTA PILARETES

DETALHE TIP. REFORÇOS ABERTURAS

PLANTA LAJE SUPERIOR

CORTE A-A / VISTA B-B  / CORTE C-C

QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO

QUADRO RESUMO DO AÇO

DETALHE CHAMINÉ

NOTAS

QUADRO DE ACRÉSCIMOS
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DETALHE  ARMAÇÃO - A
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DESCRIÇÃO

N1 ø 10.0 

TABELA 2 - QUADRO RESUMO DE AÇO 

C.UNT 

SIMPLES

(CA - 50)

LEGENDA: ø= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário

BL - LOGRADOURO

QTD C.UNT 

DUPLO

QTD C.UNT 

TRIPLO

QTD 

N2 ø   6.3 

N3 ø   6.3 

N4 ø   6.3 

N5 ø   6.3 

N6 ø   6.3 

N7 ø   6.3 

N8 ø 10.0 

N9 ø   6.3 

N10 ø 6.3

N11 ø 8.0 

N12 ø 8.0 

N13 ø 6.3

N14 ø 6.3 

N15 ø 6.3

N17 ø 6.3 

-

-

-

-

8 157

16 111

12 171

4 114

5 46

7 171

10 77

20 50

14 113

8 126

8 90

8

10 46

16 157

32 111

12 331

4 114

5 46

7 331

20 77

14 113

8 126

8 90

20 46

10 113

5 82

24 157

48 111

12 491

4 114

5 46

7 491

30 77

14 113

8 126

8 90

30 46

20 113

10 82

8 177 16 177
24 177

20 50 20 50

8 8171 331 491

N16 ø 6.3 - - 5 68

10 68

DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

ALVENARIA ESTRUTURAL - m²

AÇO (CA-50) - kg

GRAUTE - m³

CONCRETO (C25) - m³

FORMA - m²

REVESTIMENTO - m²

LASTRO DE CONCRETO - m³

CAVALETE - Unidade

TAMPA EM CONCRETO 131X68X8cm

TAMPA EM CONCRETO 131X59X7cm

GRELHA DE FERRO - 131X43cm

GRELHA DE FERRO - 132X52cm

SIMPLES

159,0

99,0

140,0

4,47

54,99

0,18

0,45

2,85

3,96

0,19

1,00

-

1,00

DUPLA TRIPLA

BL - LOGRADOURO

319,0

8,31

97,94

0,26

0,90

5,49

8,44

0,39

2,00

-

2,00

479,0

12,15

140,88

0,34

1,35

8,13

12,92

0,57

3,00

-

3,00

TABELA 1 - QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO

- - -

ALTURA ÚTIL (cm)
140,0 140,0

99,0 99,0

- - -

VISTA SUPERIOR

45 45 45

135

5
5

2
7
,
5

2
7
,
5

B

B

A A

BASE DA GRELHA

TAMPA DA GRELHA

51225

5
4
2

5

132

5
2

(que vai na viga superior)

2"x2"x1/4 

CANTONEIRA DE FERRO   

CORTE AA

5

135

CORTE BB

55

5

DETALHE VERGALHÕES

VERGALHÃO CA-25-20mm

VERGALHÃO CA-25-25mm

1
2

1

2

DETALHE CANTONEIRAS

1.1/2"x1.1/2"x1/4 

(que vai na grelha)

CANTONEIRA DE FERRO   

4
2

4
2

DETALHE GRELHA

1- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-       CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa)

-       CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO.

-       CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa )

-       AÇO CA-50

-       BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fgk > 8 MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE

          ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa

2 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm;

3 -  GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E

      PEDRISCO  COM ''SLUMP'' ≥ 15cm;

4 - REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEABILIZADO COM ARGAMASSA DE

     CIMENTO E AREIA  TRAÇO 1:3, ESPESSUMA  = 2cm, COM USO

     DE CIMENTO CP-III-RS E POLÍMETRO IMPERMEABILIZANTE;

5 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER

     LIMPOS PREVIAMENTE;

6 - EXECUTAR TODO O SISTEMA COM A FAMILIA DOS BLOCOS DE CONCRETO:

   -      BLOCO E MEIO - 19X19X54

   -      BLOCO - 19X19X39

   -      MEIO BLOCO - 19X19X19

 7 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS BL

     (DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

8 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA BOCA

       DE LOBO,  INCLUINDO LAJES E CINTAS;

9 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO DO

BL.

NOTAS:

DESCRIÇÕES

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (1 FURO)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (3 FUROS)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (2 FUROS)

19X19X54CM

19X19X19CM

19X19X39CM

QUADRO DE BLOCOS

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (CANALETA)

19X19X39CM
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VISTA FRONTAL

PLANTA SUPERIOR

PLANTA INFERIOR

PLANTA ARMAÇÃO

CORTE A-A

CORTE B-B

DETALHE ARMAÇÃO

NOTAS
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DETALHE  ARMAÇÃO - B
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DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

ALTURA ÚTIL (cm)

ALVENARIA ESTRUTURAL - m²

AÇO (CA-50) - kg

GRAUTE - m³

CONCRETO (C25) - m³

FORMA - m²

REVESTIMENTO - m²

LASTRO DE CONCRETO - m³

CAVALETE - Unidade

TAMPA EM CONCRETO 131X68X8cm

TAMPA EM CONCRETO 131X59X7cm

GRELHA DE FERRO - 131X43cm

GRELHA DE FERRO - 132X52cm

SIMPLES

159,0

   99,0

140,0

3,93

71,39

0,20

0,44

4,23

3,87

0,13

-

1,00

DUPLA TRIPLA

319,0

8,06

128,27

0,28

0,89

6,16

6,65

0,22

-

2,00

479,0

12,56

185,80

0,34

1,34

9,03

11,65

0,40

-

3,00

BL - ESTACIONAMENTO

- - -

- - -

- - -

TABELA 1 - QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO

   99,0    99,0

140,0 140,0

1- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-       CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa)

-       CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO.

-       CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa )

-       AÇO CA-50

-       BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fgk > 8 MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE

          ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa

2 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm;

3 -  GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E

      PEDRISCO  COM ''SLUMP'' ≥ 15cm;

4 - REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEABILIZADO COM ARGAMASSA DE

     CIMENTO E AREIA  TRAÇO 1:3, ESPESSUMA  = 2cm, COM USO

     DE CIMENTO CP-III-RS E POLÍMETRO IMPERMEABILIZANTE;

5 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER

     LIMPOS PREVIAMENTE;

6 - EXECUTAR TODO O SISTEMA COM A FAMILIA DOS BLOCOS DE CONCRETO:

   -      BLOCO E MEIO - 19X19X54

   -      BLOCO - 19X19X39

   -      MEIO BLOCO - 19X19X19

 7 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS BL

     (DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

8 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA BOCA

       DE LOBO,  INCLUINDO LAJES E CINTAS;

9 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO DO

BL.

NOTAS:

DESCRIÇÃO

N1 ø 10.0 

TABELA 2 - QUADRO RESUMO DE AÇO 

C.UNT 

SIMPLES

(CA - 50)

LEGENDA: ø= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário

BL - ESTACIONAMNETO

QTD C.UNT 

DUPLO

QTD C.UNT 

TRIPLO

QTD 

N2 ø   6.3 

N3 ø   6.3 

N4 ø   6.3 

N5 ø   6.3 

N6 ø   8.0 

N7 ø   8.0 

N8 ø   6.3 

N9 ø   6.3 

N10 ø 8.0 

N11 ø 6.3 

N12 ø 8.0 

N13 ø 8.0 

N14 ø 8.0 

N15 ø 8.0 

N16 ø 6.3 

-

-

-

-

N17 ø 6.3 - -

16 157

18 111

12 177

4 114

5 50

16 173

6 173

26 70

26 54

14 113

18 50

8 122

8 74

- -

32 157

34 111

12 337

4 114

5 50

16 333

6 333

44 70

44 54

14 113

18 50

8 122

8 74

5 113

5 113

9 68

9 82

48 157

50 111

12 497

4 114

5 50

16 493

6 493

64 70

64 54

14 113

18 50

8 122

8 74

10 113

10 113

18 68

18 82

DESCRIÇÕES

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (1 FURO)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (3 FUROS)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (2 FUROS)

19X19X54CM

19X19X19CM

19X19X39CM

QUADRO DE BLOCOS

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (CANALETA)

19X19X39CM

PLANTA BAIXA 3D
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DETALHE  ARMAÇÃO - A

12
12

3
12 ø6.3 C/20 C=337

313

10

10

1
4

 
ø

8
.
0

 
C

=
 
1

1
3

9
3

13

13
13

13

12

12

10

4

4

13

12

20

8
 
ø

 
8

.
0

 
C

=
 
1

2
2

1
1

2

8

 

ø

8

.

0

 

C

=

7

4

10

QTD=(Ver Tabela 2) N17 ø6.3 C/15 C= 82

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

=
 
1

1
3

10

10

9
3

15

10

10

14

17

QTD=(Ver Tabela 2) N16 ø6.3 C/15 C= 68

16

15

29

6 6

13

9
3

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

=
 
1

1
3

10

11
20 N11 ø6.3 C/20 C= 50

6

6

13

13

PLANTA ARMAÇÃO

PILARETES
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DESCRIÇÃO

N1 ø 10.0 

QUADRO RESUMO DE AÇO 

C.UNT 

SIMPLES

(CA - 50)

LEGENDA: ø= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário

BL - CALÇADA S/GRELHA

QTD C.UNT 

DUPLO

QTD C.UNT 

TRIPLO

QTD 

N2 ø   6.3 

N3 ø   6.3 

N4 ø   6.3 

N5 ø   6.3 

N6 ø   6.3 

N7 ø   6.3 

N8 ø   6.3 

N9 ø   6.3 

N10 ø 6.3 

N13 ø 8.0 

N12 ø 8.0 

N14 ø 6.3 

N15 ø 6.3 

N16 ø 6.3 

N18 ø 6.3 

-

-

-

-

24 157

16 131

14 171

4 114

5 50

7 153

7 153

12 120

24 52

14 100

8 126

8 90

5 125

10 53

36 157

32 131

14 311

4 114

5 50

7 293

7 293

21 120

42 52

14 100

8 126

8 90

10 125

20 53

8 100

7 50

48 157

46 131

14 451

4 114

5 50

7 433

7 433

30 120

60 52

14 100

8 126

8 90

15 125

30 53

16 100

14

N11 ø 6.3 
28 52 28 52 28 52

N17 ø 6.3 - -

7 52 14

50

52

DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

ALVENARIA ESTRUTURAL - m²

AÇO (CA-50) - kg

GRAUTE - m³

CONCRETO (C25) - m³

FORMA - m²

REVESTIMENTO - m²

LASTRO DE CONCRETO - m³

CAVALETE - Unidade

TAMPA EM CONCRETO 131X68X8cm

TAMPA EM CONCRETO 131X59X7cm

GRELHA DE FERRO - 131X43cm

GRELHA DE FERRO - 132X52cm

SIMPLES

159,0

119,0

140,0

5,11

70,91

0,23

0,53

5,35

4,45

0,16

1,00

-

1,00

DUPLA TRIPLA

BL - CALÇADA S/GRELHA

-

299,0

  8,90

111,59

0,32

0,97

7,23

7,99

0,27

2,00

-

2,00

-

439,0

12,46

151,57

0,37

1,52

10,96

11,56

0,45

3,00

-

3,00

-

QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO BL

- - -

119,0 119,0

ALTURA ÚTIL (cm)
140,0 140,0

DESCRIÇÕES

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (1 FURO)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (3 FUROS)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (2 FUROS)

19X19X54CM

19X19X19CM

19X19X39CM

QUADRO DE BLOCOS

3D

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (CANALETA)

19X19X39CM

PLANTA BAIXA

1- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-       CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa)

-       CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO.

-       CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa )

-       AÇO CA-50

-       BLOCO EM CONCRETO P/ ALVENARIA ESTRUTURAL

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DO GRAUTE: fgk > 15MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DOS BLOCOS: fgk > 8 MPa

-       RESISTÊNCIA MÍNIMA DA ARGAMASSA DE

          ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa

2 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3cm;

3 -  GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E

      PEDRISCO  COM ''SLUMP'' ≥ 15cm;

4 - REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEABILIZADO COM ARGAMASSA DE

     CIMENTO E AREIA  TRAÇO 1:3, ESPESSUMA  = 2cm, COM USO

     DE CIMENTO CP-III-RS E POLÍMETRO IMPERMEABILIZANTE;

5 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER

     LIMPOS PREVIAMENTE;

6 - EXECUTAR TODO O SISTEMA COM A FAMILIA DOS BLOCOS DE CONCRETO:

   -      BLOCO E MEIO - 19X19X54

   -      BLOCO - 19X19X39

   -      MEIO BLOCO - 19X19X19

 7 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS BL

     (0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

8 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA BOCA

       DE LOBO,  INCLUINDO LAJES E CINTAS;

9 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO DO

BL.

NOTAS:
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INDICADAS

APROVAÇÃO:
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A0: 1189 x 841

PROPRIETARIO(A)

AUTOR PROJETO: RT: Josias Ascyer Santos Mendes Borges
Engenheiro Civil CREA: 205.093 D/TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

planta baixa
esc: 1/75

esc: 1/100

esc: 1/100

esc: 1/100

Corte Longitudinal

Cortes Transversais

esc: 1/75

esc: 1/100

PERSPECTIVA 02
PERSPECTIVA 01

Rede 03 (Quadras T20 e T21)

Aterro 95 % PN 793,52 m³

1.215,23 m³

0,00 m³
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360,74 m³

228,15 m³

2.341,58 m²

Reaterro Manual

Corte

Caixa 01 x 01

Colhão Reno (23 cm)

Contrafortes e Ala

Manta Geoxstil (200 g/m²)
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Taquari  - QD T20

Projeto Gabião
Rede 03 (T20-T21)
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